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RESPUESTA A LOS COMENTARIOS
DOCUMENTOS DE SELECCION DEL INVERSIONISTA
CONVOCATORIA PUBLICA UPME 03-2023

“SELECCION DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISENO,
ADQUISICION DE LOS SUMINISTROS CONSTRUCCION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE UNA BAHIA DE TRANSFORMACION A 500 kV PARA UN
TRANSFORMADOR 500/115 kV DE 450 MVA EN LA SUBESTACION NUEVA
ESPERANZA”

En general la UPME agradece las observaciones, comentarios y sugerencias y procede a
responder cada una de las mismas.

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS MEDIANTE. OFICIO CON
RADICADO UPME 20241110017812

PREGUNTA 1.

“Cronograma de la Convocatoria Publica UPME 03-2023: Desde Enel Colombia reite-
ramos la importancia de que el futuro inversionista cuente con el tiempo necesario para
ejecutar la bahia de alta del transformador, objeto de la Convocatoria UPME 03-2023. Al
respecto, recordamos que tanto EPM como Enel Colombia recomendamos un tiempo de
ejecucion de 36 meses, considerando el rescate arqueoldgico que se debe realizar en
los terrenos de EPM.

En este sentido, considerando que la Resolucién MME 40682 de 2023 definié como nue-
va FPO, jun/26, resaltamos que, si la adjudicacién de la convocatoria finalmente se da
en abr/24, fecha del cronograma, el futuro inversionista contaria con 26 meses, es decir,
12 meses menos que lo recomendado por EPM y Enel Colombia para ejecutar este pro-
yecto.

En este sentido, no vemos conveniente que se contemplen aplazamientos a la fecha de
presentacion de sobres No. 1y No. 2, de presentacion de valor maximo de adjudicacion
y de inicio de audiencia publica, 2/abr/24, propuesta en el cronograma de la Convocato-
ria.

RESPUESTA 1.
Se tendra en cuenta la sugerencia y se procedera de conformidad con las
facultades de la Unidad.
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PREGUNTA 2.

DSI; 4 Cronograma

“Sugerimos incluir un nuevo numeral dentro del cronograma con una fecha maxima para
la publicacién de Adendas dentro del proceso de convocatoria, de tal forma que los in-
versionistas interesados tengan el tiempo suficiente para incluir estas modificaciones
dentro de sus analisis. Se propone que el plazo sea posterior al numeral 14 "Fecha limite
para respuesta a las consultas a los Documentos de Seleccion del Inversionista” y, en
todo caso, una semana o dos semanas antes del numeral 16 "Presentacion de Propues-
tas Sobre No. 1y 2 en el proceso de seleccion del Inversionista (desde la 00:01 a las
8:30)

Propuesta: Inclusion de un numeral con el plazo para emitir Adendas”.

RESPUESTA 2.
Ver Respuesta 1.

PREGUNTA 3

Anexo 1; 2. Descripcion del proyecto

'Se debe aclarar que sin importar la tecnologia (GIS, HIBRIDO o AlS) que el inversionis-
fa decida utilizar, se debe garantizar que el corte futuro que queda disponible en el dia-
metro 3 sea previsto para conexién de nuestro Banco T3 450 MVA 500 / 115 kV futuro.
Esto es imperativo para la construccién del futuro Banco T3 450 MVVA 500 / 115 en los
espacios previstos segtn disposicion fisica y configuracion de la Subestacién de ENEL
(115kV).

Propuesta: "Notas:1. El Diagrama unifilar y el Diagrama de Planta de la Subestacion a
intervenir por motivo de la presente Convocatoria Publica, hacen parte del Anexo 1. El
Inversionista seleccionado, buscando una disposicién con alto nivel de confiabilidad, po-
dra modificar la disposicion de las bahias en los diagramas unifilares, previa revisiéon y
concepto del Interventor, acuerdo con los agentes presentes en la subestacion y aproba-
cion por parte de la UPME. Si la propuesta de modificacion presentada involucra o afec-
ta a terceros como otros usuarios o al propietario de la Subestacion (existente o amplia-
cion), deberan establecerse acuerdos previos a la solicitud”

RESPUESTA 3.
Se realiza el ajuste mediante adenda.

PREGUNTA 4.

Anexo 1; 4.4.1 Predio de la subestacion Nueva Esperanza

Considerando que el Anexo | de la convocatoria UPME 01-2013 Sogamoso - Norte -

Nueva Esperanza 500 kV establecia que: "El Inversionista debera dejar adecuado el te-
rreno para la facil instalacion de los equipos en los espacios de reserva previstos para

futuras ampliaciones del STN, es decir, debera dejar explanado y/o nivelado el terreno
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de los espacios de reserva y debera realizar las obras civiles basicas necesarias para
evitar que dicho terreno se deteriore. Adicionalmente, tanto los espacios de reserva
como las obras basicas asociadas, deberan estar incluidas dentro del mantenimiento
que el Inversionista realice a la Subestacion, hasta tanto sean ocupados"; solicitamos a
la UPME especificar dentro de la convocatoria las condiciones en las que sera entregado
el espacio de reserva responsabilidad de EPM como ejecutor de la Convocatoria UPME
01-2013 y confirmar que el mismo cumple con las condiciones solicitadas en la convoca-
toria UPME 01-2013.

RESPUESTA 4

El transmisor debe cumplir con lo establecido en los documentos de seleccién del
inversionista Numeral 3.7 Infraestructura y modulo comunes Anexo 1 de la
Convocatoria UPME 01-2008 “Seleccion de un inversionista y un interventor para
el disefio, adquisicién de los suministros, construccion, operacién y mantenimiento
de la subestacion Nueva Esperanza 500/230 kV (transformador 450 MVA —
500/230 kV) y las lineas de transmision asociadas’.

PREGUNTA 5

Anexo 1; 4.5.5 Transformadores de Corriente

Sugerimos que las sefiales de corriente relacionadas con la proteccion diferencial del
transformador sean totalmente independientes y que los CTs sean de similares caracte-
risticas y relacion.

RESPUESTA 5.
Ver Respuesta 11

PREGUNTA 6

“Espacio de reserva para el tercer transformador de Nueva Esperanza:

Para Enel Colombia como operador de red de la zona de influencia al proyecto del asun-
fo, es necesario que se asegure la ubicacion del futuro tercer transformador de Nueva
Esperanza, el cual, si bien no ha sido definido oficialmente, ya ha sido identificado en
nuestros estudios de planeamiento de mediano plazo como necesario para garantizar
una atencion de la demanda con criterios de calidad, seguridad y confiabilidad.

En este sentido, agradecemos que se especifique dentro de los DSI que se debe respe-
tar la distribucion planeada de la subestacion Nueva Esperanza, mostrada en la Figura
1. Es decir, que el espacio de reserva del diametro 3 sea utilizado para la bahia de alta
tension del tercer transformador de nueva Esperanza, y asi, tal como lo muestra la Figu-
ra 1 se pueda garantizar la disposicion en paralelo del T2 y T3, al igual que facilitar su
conexion en la subestacion 115 kV, propiedad de Enel Colombia..”
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NE 115 kV

Punto de Conexion
Bornes AT
Transformador
500/115kV

RESPUESTA 6.

En el numeral 4.1.1 Predio de la Subestacion Nueva Esperanza es claro al
sefalar:

“Las obras objeto de la presente Convocatoria Publica se ubicaran en el predio de
la actual subestacion Nueva Esperanza 500 kV propiedad de E.P.M. E.S.P. en el
diametro 3 que es uno de los espacios de reserva definidos en el marco de las
Convocatoria Publica UPME 01-2008.”

Se incluye la figura No 2 plano de planta de la S-E Nueva Esperanza mediante
adenda.

PREGUNTA 7

Diagrama_Unifilar_UPME-03-2023 Sugerimos ajustar el diagrama unifilar, con el fin de
mencionar que el espacio de reserva del diametro 3 sera un espacio para la bahia de
transformacion futura (la relacionada con el T3 que aunque no ha sido definido oficial-
mente, ya se evidencia su necesidad para el mediano plazo). En todo caso, sugerimos
incluir dentro de las figuras de la convocatoria, el diagrama de planta para ubicar mejor a
los interesados.

Se solicita incluir un diagrama de planta donde se identifique la conexién de la bahia 500
kV con el transformador T2 de ENEL Colombia y el espacio futuro para el futuro T3.

RESPUESTA 7.
Ver Respuesta 6.

PREGUNTA 8

Alertas tempranas

En general y teniendo en cuenta que el area se encuentra enmarcada como alfo poten-
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cial arqueoldégico. Se sugiere que se incluya informacion de estado de los terrenos en lo
referente a rescates efectuados y se aclare la posibilidad de tener que efectuar activida-
des de rescate arqueologico en los mismos.

RESPUESTA 8.

Respecto a su consulta, se sugiere revisar en la informacioén técnica suministrada
por EPM mediante radicado UPME 20231110145022, la cual esta publicada en la
pagina web de la presente Convocatoria.

Se hace la aclaracién que el Inversionista podra consultarla al propietario de la
infraestructura de manera directa y evaluarla para lo de su interés, en
concordancia con los numerales 5.5. Independencia del Proponente, y 5.6.
Responsabilidad, de los DSI de la Convocatoria Publica.

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS MEDIANTE, OFICIO CON
RADICADO UPME 20241110015882

PREGUNTA 9.
Anexo 1. Numeral 2.2.1 - Punto de Conexion en la Subestacion Nueva Esperanza
500 kV

En la Pagina 8, lineas 1 a 3 se especifica que: “El punto de conexién del Proyecto de
la presente Convocatoria Publica con el transformador 500/115 kV, sera en los bornes

de salida de la bahia de transformacién 500 kV a cargo de la presente Convocatoria Pu-
blica UPME 03 — 2023.” Pero en el Anexo 1. Numeral 2.2.2 - Punto de conexién con
el transformador 500/115 kV, 450 MVA.

En la Pagina 8. lineas 29 a 33 se especifica que: “El inversionista del Proyecto de la
presente Convocatoria Publica debera llegar a los bornes 29 de alta tension del transfor-
mador 500/115 kV; la acometida que se utilizara para la conexién 30 sera aérea y se en-
tregara cerca a la ubicacion final del transformador

RESPUESTA 9
Se realiza el ajuste mediante adenda.

PREGUNTA 10. Anexo 1. Numeral 4.1.5 Infraestructura y Médulo Comuin
Pagina 14, lineas 21 a 23: Especificar que los medidores de energia para efectos comer-
ciales estaran a cargo del Operador de Red (OR) representante del puto de medida

RESPUESTA 10

Se realiza el ajuste mediante adenda.
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PREGUNTA 11. Solicitamos especificar que no estan a cargo del inversor de este proyec-
fo los sistemas de protecciones del banco de transformacion 500/115 450 MVA, las pro-
tecciones forman parte integral del transformador a cargo del Operador de Red, el cual se
conectara a la bahia de transformacion objeto de esta convocatoria y estaran a cargo del
Operador de Red.

Solicitamos aclarar en los siguientes numerales:

Anexo 1. Numeral 4.1.3 Conexiones con Equipos Existentes
Péagina 12, lineas 43 a 46:

Anexo 1. Numeral 4.1.5 Infraestructura y Médulo Comun
Pagina 14, lineas 1 a 4

RESPUESTA 11
Se realiza el ajuste mediante adenda.

PREGUNTA 12. Solicitamos especificar la tecnologia y las condiciones de la extensién de
las barras en el diametro tres. Ver siguiente imagen

o
o
L

Extension de barras
en diametro tres

RESPUESTA 12

El Anexo 1, numeral 2.1 de los DSI de la presente convocatoria son claros al
sefalar: “La tecnologia de la subestacion Nueva Esperanza es Tipo Convencional.
El Inversionista puede optar por utilizar en 500 kV equipo convencional, GIS o
Hibrido, de tipo exterior, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y todos
los demas requisitos establecidos en los DSI.”
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