
FIGURA 1

ESQUEMA UNIFILAR SUBESTACIÓN

CARTAGO 230 kV

230 kV

B1

B2

LA VIRGINIA I 230 kV SAN MARCOS I 230 kV

SUBESTACIÓN EXISTENTE

AT2 BAHÍA

TRANSFORMADOR

230/115/13.2 kV - 168 MVA

LA VIRGINIA II 230 kV SAN MARCOS II 230 kV

AT1 BAHÍA

TRANSFORMADOR

230/115/13.2 kV - 168 MVA

ACOPLE


