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La UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME, mediante la presente
Adenda considera conveniente modificar los Documentos de Seleccion del
Inversionista STR en los apartes aqui seiialados, dentro de la Convocatoria UPME
STR 08 - 2015 “SELECCION DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL
DISENO, ADQUISICION DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCION OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LA NUEVA SUBESTACION CERETE 110 kv EN EL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA”".

Las modificaciones contenidas en este documento tienen su fundamento juridico en el
numeral 3.3 de los Documentos de Seleccion del Inversionista STR de la mencionada
Convocatoria.

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sélo afectan
los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capitulos,
requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la
forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Seleccién, incluyendo
SUS anexos.

De acuerdo con lo anterior se introducen las siguientes modificaciones:

1. Modificar el inciso del numeral 3.4. Adquisicion de los Documentos de Seleccion
del Inversionista STR, comprendido entre el renglén 36 de la pagina 19 hasta el
renglén 2, incluido, de la pagina 20 el cual quedara de la siguiente manera:

Los Documentos de Seleccion del Inversionista STR, tendran un costo de diez millones
de pesos ($ 10.000.000) moneda legal colombiana, los cuales deberan consignarse en
la cuenta de ahorros numero 059-01875-4 titular FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID, del BANCO AV VILLAS y en el correspondiente
recibo de consignacion deberé constar la identificacién de la presente Convocatoria
Publica (UPME STR 08 - 2015), el nombre del Interesado y su numero de identificacion
(NIT o cedula de ciudadania).

2. Modificar el Cronograma del numeral 4 de los Documentos de Seleccién del
Inversionista STR - DS, a partir del hito sefalado, el cual quedara de la siguiente
manera:
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CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME STR 08-2015
EVENTO FECHA

9 Plazo limite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en 16-sep-15
el proceso de seleccion del Interventor p-
Fecha limite para respuesta a las consultas a los Documentos de

10| seleccion del Inversionista 16-sep-15
Publicacién de resultados de evaluacion, en el proceso de

11| seleccion del Interventor 17-sep-15

12 Observaciones de los Oferentes a la evaluacion de la Oferta 18-sep-15
técnica y econdmica, en el proceso de seleccion del Interventor P
Respuesta a las observaciones de los Oferentes a la evaluacion

13 | de la Oferta técnica y econdmica, en el proceso de seleccion del 21-sep-15
Interventor

14 Seleccion del Escogido e informe a los Interesados sobre la 22-sep-15
seleccién del Interventor y el costo de Interventoria. P
Presentacion de Propuestas (Apertura Sobre No. 1) en el

15 | proceso de seleccion del Inversionista y limite de compra de los 08-oct-15
Documentos de Seleccién del Inversionista del STR

7 dias habiles

16 Fecha limite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de g:setx;gcr)tfrzzle? ge:;'rz

seleccion del Inversionista en caso de fallas subsanables No. 1, en caso de ser
necesario

17 Publicacion de la Propuesta Econémica en caso de Unica La misma fecha en que
Propuesta valida se abra el Sobre No. 2
Presentacion de Contrapropuestas o Contraofertas en caso de
Unica Propuesta valida, limite de compra de los Documentos de 5 dias habiles
Seleccion del Inversionista del STR y publicacién de la osteriores a la fecha

18 | Contrapropuesta o Contraoferta Econémica en caso de Unica g e apertura del Sobre
Propuesta valida. En caso de no presentarse Contrapropuestas o No 2p
Contraofertas, en esta misma fecha se adjudicara y se comunicara ’
a la CREG informando resultados
Manifestacion de aceptaciéon o no aceptacion de la 5 dias habiles

19 Contrapropuesta o Contraoferta Econémica en caso de unica osteriores al evento
Propuesta valida, adjudicacién y comunicacion a la CREG poste
: anterior
informando resultados
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CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME STR 08-2015

EVENTO FECHA

20

P - - - 10 dias habiles
Fecha limite para el cumplimiento de los requisitos exigidos para la posteriores a la fecha

aprobacion del Ingreso Anual Esperado (IAE) por parte del

Adjudicatario: Constitucién de la E.S.P., expedicion de la Péliza o gﬁ)azp %rt%a d?:sl ﬁ:gﬁz s
Garantia de Cumplimiento aprobada por el ASIC, suscripcion del :
Contrato de Fiducia, y acreditacion del pago de los recursos del
patrimonio autdbnomo a la Fiduciaria. (ver numeral 8.2)

posteriores al evento
anterior, segun sea el

caso
3 dias habiles
21 Expedicion y envio a la CREG del concepto UPME sobre el posteriores a la
cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobacion del IAE | ocurrencia del evento
anterior
22 | Fecha de Cierre (Estimada) 05-nov-15
10 dias habiles
. . posteriores a la
23 | Firma del Contrato de Interventoria ocurrencia del evento
anterior
3. Modificar el literal a) del numeral 6.1 Contenido del Sobre No. 1 — Propuesta

Técnica, pagina 29, de los Documentos de Seleccion del Inversionista STR -DSl el

cual quedara de la siguiente manera:

a) La carta de presentacion de documentos, de conformidad con el Formulario 2,
suscrita por su Representante Legal o el apoderado, junto con el Comprobante de
Compra, en original o copia, correspondiente a la adquisicién de los Documentos de
Seleccion del Inversionista.

4. Modificar el inciso de la pagina 41 comprendido entre los renglones 5 a 18 del

numeral 7.2 Evaluacion de la Propuesta y Adjudicacion del Proyecto, de los
Documentos de Seleccion del Inversionista STR -DSI el cual quedara de la
siguiente manera:

Cuando se presente mas de una Propuesta vélida, se adjudicaré el proyecto al
Proponente que haya presentado el menor Valor Presente.

Cuando haya una unica Propuesta vélida, la UPME, mediante su pagina WEB, hara
plblico el Valor Presente de la Propuesta Econdmica; al quinto (5°) Dia habil, otros
Interesados podran presentar Contrapropuestas o Contraofertas Econémicas con
valores menores al publicado de la Propuesta Econémica. La Conlrapropuesta o
Contraoferta Economica de menor valor
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que cumpla con los requisitos exigidos se publicaré en la WEB de la UPME y sera
informada al Proponente el mismo dia, quien debera manifestar a la UPME, dentro de
los cinco (5) Dias habiles siguientes, si acepta ejecutar el proyecto por el valor
presentado en la Contrapropuesta o Contraoferta Econdmica y en este caso se le
adjudicaré el proyecto; si el Proponente no acepta, el proyeclo sera adjudicado al
interesado que presenté la Contrapropuesta o Contraoferta (Contraofertante). Si no se
presentan Contrapropuestas o Contraofertas vélidas, el proyecto sera adjudicado al
Proponente de la tnica oferta valida.

5. Modificar el numeral 8.3.4 Cobertura de la Garantia, comprendido entre los
renglones 27 a 37 de la pagina 50, de los Documentos de Seleccion del
Inversionista STR -DSI el cual quedara de la siguiente manera:

8.3.4. Cobertura de la Garantia

La garantia debe ser expedida por el monto de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
UN MILLONES SETENCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA
PESOS($ 2.671.731.790) moneda legal colombiana, que se entendera estipulada a
titulo de estimacion anticipada de los perjuicios para garantizar las obligaciones de que
{rata el numeral 8.3.2, y en consecuencia, fa Nacion — Ministerio de Minas y Energia -
Unidad de Planeacion Minero Energética podra reclamar, adicionalmente, todos los
perjuicios debidamente comprobados a que hubiere lugar en el desarrolfo de sus planes
de expansion de la infraestructura eléctrica colombiana, por la responsabilidad del
Transmisor Regional en los correspondientes incumplimientos.

6. Modificar el renglon 8, pagina 10, numeral 3.1 Parametros del Sistema del Anexo
1 de los DS|, el cual quedara de la siguiente manera:

Tension nominal: 110 kV

7. Modificar el inciso del numeral 5.1.4 Infraestructura y Médulo Comun, del Anexo
1 de los DSI, comprendido entre el renglén 34 de la pagina 23 hasta el renglon 2,
incluido, de la pagina 24 el cual quedara de la siguiente manera:

Infraestructura civil: Compuesta por pozos de agua y/o toma de agua de acueducto
vecino si existe; la malla de puesta a tierra; las vias de acceso a la Subestacion; las vias
internas de acceso a los patios de conexiones; y la adecuacién del terreno para los
espacios de reserva. En el espacio que ocupara la Subestacion, las obras civiles
incluyen: drenajes; alcantarnilfado; barreras de proteccion y de acceso al predio; todos
los cerramientos para seguridad del predio; filtros y drenajes; pozo séptico y de agua
y/o conexion a
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acueductos/alcantarillados vecinos, si existen, alumbrado interior y exterior y carcamos
comunes, y en general, todas aquellas obras civiles necesarias para las obras descritas
en el Numeral 2 del presente Anexo 1. Los espacios de reserva no deberan ser provistos
de malla de puesta a tierra, pero si se deberéan proveer los puntos de conexion para la
ampliacién de la malla de puesta a tierra para las futuras instalaciones.

8. Modificar el numeral 5.5.1 Interruptores, pagina 35 del Anexo 1 de los DSI, el cual
quedara de la siguiente manera:

5.5.1 Interruptores

Los interruptores de potencia deben cumplir las prescripciones de la dltima edicion de
las siguientes normas, o su equivalente ANSI, segun aplique al tipo de equipo a
suministrar:

« JEC 62271 - 100: "High-voltage alternating current circuit-breakers”
« |EC 60694: "Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear

standards”.
« JEC 60265: " High-voltage switches- Part 2; High-voltage switches for rated voltages
of 52 kV an above”

Mecanismos de operacién: los armarios y gabinetes deberan tener como minimo el
grado de proteccion IP54 de acuerdo con IEC 60947-1 o su equivalente en ANSI, el
mecanismo de operacion sera tipo resorte. No se permitiran fuentes centralizadas de
aire comprimido o aceite para ninguno de los interruptores. Los circuitos de fuerza y
control deben ser totalmente independientes.

Pruebas de rutina: los interruptores deben ser sometidos a las pruebas de rutina
establecidas en la publicacién IEC 62271-100 o su equivalente en ANSI. Copia de los
respectivos protocolos de prueba deberan ser presentados para fines pertinentes de la
Interventoria.

Pruebas tipo: en caso de que el Interventor lo requiera, el Inversionista seleccionado
debe entregar una copia de los reportes de pruebas tipo hechas sobre interruptores
iguales o similares a los incluidos en el suministro de acuerdo con la publicacion IEC
62271-100 o su equivalente en ANSI. Si el Inversionista seleccionado no dispone de
estos documentos debera hacer las respectivas pruebas a su costa.

Pruebas en Sitio: se deben efectuar las pruebas necesarias en sitio para verificar las
condiciones de estado y funcionamiento de los Interruptores de Potencia.
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Modificar el numeral 5.5.2 Descargadores de Sobretension, pagina 36 del Anexo
1 de los DSI, el cual quedara de la siguiente manera:

5.5.2 Descargadores de Sobretension

Los descargadores de sobretension, deben cumplir las prescripciones de la titima
edicion de las siguientes normas o su equivalente ANSI, segun aplique al tipo de equipo
a suministrar

« IEC 60099-4: "Surge Arrester. Part 4. Metal oxide surge arresters without gaps for
a.c. systems”

« |EC 61264: “Ceramic pressurized hollow insulators for high-voltage switchgear and
controlgear”.

Pruebas de rutina: los descargadores deben ser sometidos a las pruebas de rutina
establecidas en la publicacion IEC 60099-4 o su equivalente en ANSI. Copia de los
respectivos protocolos de prueba deberan ser presentados para los fines que requiera
la Interventoria.

Pruebas tipo: en caso de que el Interventor lo requiera, el Inversionista seleccionado
debe entregar una copia de los reportes de pruebas tipo hechas sobre descargadores
iguales o similares a los incluidos en el suministro de acuerdo con la publicacion IEC
60099-4 o su equivalente en ANSI. Si el Inversionista seleccionado no dispone de estos
documentos debera hacer las respectivas pruebas a su costa.

Pruebas en Sitio: se deben efectuar las pruebas necesarias en sitio para verificar las
condiciones de estado y funcionamiento de los descargadores.

Modificar el numeral 5.5.3 Seccionadores y Seccionadores de Puesta a Tierra,
pagina 37 del Anexo 1 de los DS, el cual quedara de la siguiente manera:

5.5.3 Seccionadores y Seccionadores de Puesta a Tierra

Los Seccionadores y Seccionadores de Puesta a Tierra, deben cumplir las
prescripciones de la ditima edicion de las siguientes normas o su equivalente ANSI,
segun se aplique al tipo de equipo a suministrar:

« |EC 62271-102: "Alternating current disconnectors and earthing switches", o su
equivalente en ANSI.
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« |EC 60273: "Characteristics of indoor and outdoor post insulators for systems with
nominal voltages greater than 1000 V.

« IEC 60694 "Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear
standards”.

Pruebas de rutina: los seccionadores deben ser sometidos a las pruebas de rutina
establecidas en la publicacién IEC 62271-102 o su equivalente en ANSI. Copia de los
respectivos protocolos de prueba deberéan ser presentados para los fines que requiera
la Interventoria.

Pruebas tipo: en caso de que el Interventor lo requiera, el Inversionista seleccionado
debe entregar una copia de los reportes de pruebas tipo hechas sobre seccionadores
iguales o similares a los incluidos en el suministro de acuerdo con la publicacion IEC
62271-102 o su equivalente en ANSI, si el Inversionista seleccionado no dispone de
estos documentos debera hacer las respectivas pruebas a su costa.

Pruebas en Sitio: se deben efectuar las pruebas necesarias en sitio para verificar las
condiciones de estado y funcionamiento de los seccionadores.

Modificar el numeral 5.5.4 Transformadores de Tension, pagina 38 del Anexo 1 de
los DSI, el cual quedara de la siguiente manera:

554 Transformadores de Tension

Los Transformadores de Tension, deben cumplir las prescripciones de la dltima edicion
de las siguientes normas o su equivalente ANSI, segin se aplique al tipo de equipo a
suministrar:

« Publicacion IEC 60044-4: ‘Instrument transformers. Measurement of partial
discharges’, o su equivalente en ANSI.

« Publicacién IEC 60044-2: “Inductive Voltage Transformers”

«  Publicacién IEC 60186, “Voltaje Transfomers”, IEC 60358, “Coupling capacitor and
capacitor dividers”.

Los transformadores de tensién deben ser del tipo divisor capacitivo, para conexion
entre fase y tierra. La precision de cada devanado debe cumplirse sin la necesidad de
utilizar cargas externas adicionales. La precision, debera ser segun normas IEC o su
equivalente en ANSI, y especificamente, cumplir todos los requisitos técnicos exigidos
por la Resolucién CREG 025 de 1995, en su ditima revision.
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Pruebas de rutina: los transformadores de tensién deben ser sometidos a las pruebas
de rutina establecidos en la publicacién IEC 60186, seccion 5y 25, IEC 60358 clausula
7.1.0 su equivalente en ANSI. Copia de los respectivos protocolos de prueba deberan
ser presentados para fines pertinentes de la Interventoria.

Pruebas tipo: en caso de que el Interventor lo requiera, el Inversionista seleccionado
debe entregar una copia de los reportes de pruebas tipo hechas sobre transformadores
de tension iguales o similares a los incluidos en el suministro de acuerdo con la
publicacion IEC 60186, seccion 4y 24 e IEC 60358, clausula 6.2, o sus equivalente en
ANSI. Si el Inversionista seleccionado no dispone de estos documentos debera hacer
las respectivas pruebas a su costa.

Pruebas en Sitio: se deben efectuar las pruebas necesarias en sitio para verificar las
condiciones de estado y funcionamiento de los Transformadores de Tension.

Modificar el numeral 5.5.5 Transformadores de Corriente, pagina 40 del Anexo 1
de los DSI, el cual quedara de la siguiente manera:

5.5.5 Transformadores de Corriente

Los Transformadores de Corriente, deben cumplir las prescripciones de la ditima edicion
de las siguientes normas, o su equivalente en ANSI, segtin se aplique al tipo de equipo
a suministrar:

« |[EC 60044-4: "Instrument transformers. Measurement of partial discharges”, o su
equivalente en ANSI.
» IEC 60044-1: “Current Transformers”

Los transformadores de corriente deben ser de relacion miltiple con cambio de relacion
en el secundario. Deben tener precision 0.2s, segun IEC o su equivalente en ANSI, y
especificamente, cumplir todos los requisitos técnicos exigidos por fa Resolucion CREG
025 de 1995, en su dltima revision.

Pruebas de rutina: los transformadores de corriente deben ser sometidos a las pruebas
de rutina establecidos en la publicacion IEC 60044-1 e IEC 60044-6 o su equivalente
en ANSI, Copia de los respectivos protocolos de prueba deberan ser presentados para
fines pertinentes de la Interventoria.

Pruebas tipo: en caso de que el Interventor lo requiera, el Inversionista seleccionado
debe entregar una copia de los reportes de pruebas tipo hechas sobre transformadores
de corriente iguales o similares a los
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incluidos en el suministro de acuerdo con fa publicacién IEC 60044-1 e IEC 60044-6, o
su equivalente en ANSI. Si el Inversionista seleccionado no dispone de estos
documentos debera hacer las respectivas pruebas a su costa.

Pruebas en Sitio: se deben efectuar las pruebas necesarias en sitio para verificar las
condiciones de estado y funcionamiento de los Interruptores de Potencia

Modificar el Cronograma del numeral 7.9 Cronograma del Anexo 3 de los
Documentos de Seleccion del Inversionista STR — DS, a partir del hito sefialado,
el cual quedara de la siguiente manera:

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME STR 08-2015
EVENTO FECHA
9 Plazo limite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en 16-sep-15
el proceso de seleccion del Interventor P
10 | Fecha limite para respuesta a las consultas a los Documentos de 16-sep-15
Seleccién del Inversionista P
Publicacién de resultados de evaluacién, en el proceso de
11| seleccion del Interventor 17-sep-15
12 | Observaciones de los Oferentes a la evaluacién de la Oferta 18-sep-15
técnica y econémica, en el proceso de seleccion del Interventor p
Respuesta a las observaciones de los Oferentes a la evaluacion
13 | de la Oferta técnica y econdémica, en el proceso de seleccion del 21-sep-15
Interventor
14 Seleccién del Escogido e informe a los Interesados sobre la 22-sep-15
seleccién del Interventor y el costo de Interventoria. P
Presentacién de Propuestas (Apertura Sobre No. 1) en el
15 | proceso de seleccion del Inversionista y limite de compra de los 08-oct-15
Documentos de Seleccién del Inversionista del STR
7 dias habiles
16 Fecha limite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de Sgs;‘;:?tﬁsa ZL? ;e;;rz
seleccion del Inversionista en caso de fallas subsanables No. 1, en caso de ser
necesario
17 Publicacién de la Propuesta Econémica en caso de unica La misma fecha en que
Propuesta valida se abra el Sobre No. 2
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CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME STR 08-2015
EVENTO FECHA
Presentacion de Contrapropuestas o Contraofertas en caso de
unica Propuesta vdlida, limite de compra de los Documentos de 5 dias habiles
Seleccion del Inversionista del STR y publicacion de la posteriores a la fecha
18 | Contrapropuesta o Contraoferta Econémica en caso de unica de apertura del Sobre
Propuesta valida. En caso de no presentarse Contrapropuestas o No 2p
Contraofertas, en esta misma fecha se adjudicara y se comunicara )
a la CREG informando resultados
Manifestacién de aceptacion o no aceptacion de la 5 dias habiles
19 Contrapropuesta o Contraoferta Econémica en caso de unica posteriores al evento
Propuesta valida, adjudicacion y comunicacion a la CREG anterior
informando resultados
Fecha limite para el cumplimiento de los requisitos exigidos para la 12;{:;?:?52 fecha
aprobacion del Ingreso Anual Esperado (IAE) por parte del 5e apertura del Sobre
20 Adjudicatario: Constitucién de la E.S.P., expedicion de la Poliza o No g o 10 dias habiles
Garantia de Cumplimiento aprobada por el ASIC, suscripcién del o
o Y osteriores al evento
Contrato de Fiducia, y acreditaciéon del pago de los recursos del g nterior sequn sea el
patrimonio auténomo a la Fiduciaria. (ver numeral 8.2) caso + S€9
3 dias habiles
21 Expedicién y envio a la CREG del concepto UPME sobre el posteriores a la
cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobacion del IAE | ocurrencia del evento
anterior
22 | Fecha de Cierre (Estimada) 05-nov-15
10 dias habiles
. ; posteriores a la
23 | Firma del Contrato de Interventoria ocurrencia del evento
anterior

Dado en Bogota D.C., a los dieciséis (16) dias del mes de septiembre de dos mil quince
(2015).
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