
FIGURA 2 - ADENDA 1

ESQUEMA UNIFILAR SUBESTACIÓN

CERETÉ 110 kV

A MONTERÍA 110 kV

(FUTURA SE NUEVA

MONTERÍA

110 kV)

110 kV

ACOPLE

TO1 30 MVA

110/34,5  kV

B1

B2

A CHINÚ

110 kV

DOBLE BAARRA

TO2 30 MVA

110/34,5  kV

ESPACIO DE

RESERVAS

LOS TRANSFORMADORES Y

EQUIPOS NO HACEN PARTE DE LA

PRESENTE CONVOCATORIA PÚBLICA


