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FIGURA 1

ESQUEMA UNIFILAR

AMPLIACIÓN DE SUBESTACIÓN COPEY 500kV
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NUEVO TRANSFORMADOR 2

500/220kV 450MVA
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OBJETO DE ESTE

PROYECTO

NUEVO

BARRAJE

NOTA:

EL EQUIPO DE LA NUEVA BAHÍA

500kV  SERÁ EL REQUERIDO

PARA TENER OPERACIÓN

SIN RESTRICCIONES.


