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ESQUEMA UNIFILAR SUBESTACIÓN
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OBJETO DE LA CONVOCATORIA

UPME STR 16-2015

LÍNEA A INTERCEPTAR LA

EXISTENTE SILENCIO -

CORDIALIDAD 110 kV PARA

CONFIGURAR EL NUEVO

CIRCUITO CARACOLÍ - SILENCIO 1

CIRCUITO A 110 kV CARACOLÍ -

MALAMBO 1 (RESULTANTE DE

LA RECONFIGURACIÓN DE
 LOS

CIRCUITOS SILENCIO - VEINTE

DE JULIO Y VEINTE DE JULIO - T

VEINTE DE JULIO - MALAMBO

A LÍNEA NUEVA SE

MALAMBO 2 110 kV

A TR 2 150 MVA

220/110 kV

A TRANSFORMADOR

DEL SDL

A TRANSFORMADOR

DEL SDL

LÍNEA A INTERCEPTAR LA

EXISTENTE SILENCIO -

VEINTE DE JULIO 110 kV

PARA CONFIGURAR EL

NUEVO CIRCUITO

CARACOLÍ - SILENCIO 2

LÍNEA A INTERCEPTAR EL

TRAMO SOBRANTE SILENCIO -

VEINTE DE JULIO 110 kV PARA

CONFORMAR EL NUEVO

CIRCUITO CORDIALIDAD -

CARACOLÍ 11O kV

NO ES OBJETO DE LA

PRESENTE CONVOCATORIA


